
Budynek przy ul.

Szwajcarskiej 5 w Poznaniu

26.07.2017

Załącznik nr 1

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 1/32

1/50 1/49 1/48 1/47 1/46 1/45 1/44 1/43 1/42 1/41 1/40 1/39 1/38 1/37 1/36 1/35 1/34 1/33

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 2/30 2/31 2/32

2/55 2/54 2/53 2/52 2/51 2/50 2/49 2/48 2/47 2/46 2/45 2/44 2/43 2/42 2/41 2/40 2/39 2/38 2/37 2/36 2/35 2/34 2/33

L1P1L2P2L3

S1

CENTRALA

POLON 4900

LEGENDA:

R

CSP

Optyczna czujka dymu DUR-4046

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001
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PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP -

SCHEMAT BLOKOWY

Uniwersalna centrala sterująca

UCS

6000

P3

R

R R R R R R

RRR

UCS

R

RRR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LS1

YnTKSYekw 1x2x0,8

YnTKSYekw 1x2x0,8

HDGs 2x1,5

R R R R R

1/56 1/55 1/54 1/53 2/52 1/51

R R R R R

1/62 1/61 1/60 1/59 1/58 1/57

RR

1/62 1/61

R R R R R R R R R R R R R R R R R R

1/63 1/64 1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81 1/82 1/83 1/84 1/85 1/86 1/87 1/88 1/89 1/90 1/91 1/92

R R R R R R R

1/93 1/94

R R R R R R R R

1/111 1/110 1/109 1/108 1/107 1/106 1/105 1/104 1/103 1/102 1/101 1/100 1/99 1/98 1/97

R R R R R

1/96 1/95

RR

R R

1/112

R R R R

RRRR

R R R R

2/60 2/59 2/58 2/57 2/56

R RRRR

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/32

3/55 3/54 3/53 3/52 3/51 3/50 3/49 3/48 3/47 3/46 3/45 3/44 3/43 3/42 3/41 3/40 3/39 3/38 3/37 3/36 3/35 3/34 3/33

R

RRRR R R

3/60 3/59 3/58 3/57 3/56

R RRRRR R R

3/64 3/63 3/62 3/61

R

3/65 3/66

R R

R

YnTKSYekw 1x2x0,8

Czujka dymu i ciepła DUT-6046



PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - PIWNICA

Budynek przy ul.

Szwajcarskiej 5 w Poznaniu

26.07.2017

Załącznik nr 2
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L1 z CSP (rys. 3)

do 1/51 (rys. 3)

do 1/16 (rys. 3)

z 1/30 (rys. 3

LEGENDA:

R

CSP

Optyczna czujka dymu DUR-4046

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900
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Budynek przy ul.

Szwajcarskiej 5 w Poznaniu
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Załącznik nr 3
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PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - PARTER

LEGENDA:
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CSP

Optyczna czujka dymu DUR-4046

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

Uniwersalna centrala sterująca
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Czujka dymu i ciepła DUT-6046



Budynek przy ul.
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Załącznik nr 4

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR

R

R

RR

POM. BIUROWE POM. BIUROWE POM. BIUROWE POM. BIUROWE

POM. BIUROWE POM. BIUROWE POM. BIUROWE POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. SOCJALNE

POM. SOCJALNE

MAGAZYN KORYTARZ SERWER KORYTARZ KORYTARZ KORYTARZ

KORYTARZ KORYTARZWC KSERO KSERO

WC WC

KORYTARZ

KLATKA

SCHODOWA

KORYTARZ

SALA

KONFERENCYJNA

R

MAGAZYN

WC

2/1

2/2

2/3

2/52/6

2/7

2/8

2/9

2/10

2/11

2/12

2/13
2/14

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/20

2/21

2/22

2/23

2/24
2/25

2/26

2/27

2/28
2/29

2/30

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - I PIĘTRO

do 3/31 (rys. 5)

L2 z CSP (rys. 3)

LEGENDA:

R

CSP

Optyczna czujka dymu DUR-4046

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

Uniwersalna centrala sterująca

UCS

6000
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z 5 (rys. 3)

do 7 (rys. 5)
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Budynek przy ul.

Szwajcarskiej 5 w Poznaniu

12.07.2017

Załącznik nr 5

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - II PIĘTRO
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Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900
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Czujka dymu i ciepła DUT-6046
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Budynek przy ul.
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Załącznik nr 6
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PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - III PIĘTRO

L3 z CSP (rys. 3)

 do 3/42 (rys. 7)

LEGENDA:
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Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N
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Załącznik nr 7
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PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SAP - IV PIĘTRO
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Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001

Sygnalizator akustyczny liniowy SAL-4001

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900

Uniwersalna centrala sterująca
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